
Szerep Községi Önkormányzat Polgármesterétől 
4163 Szerep Nagy u. 53. 

          

ELŐTERJESZTÉS 

 

Szerep 2023-2037. időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési terveinek jóváhagyásáról 
 

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § (1) bekezdése szerint a 

víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében – a fenntartható fejlődés 

szempontjaira tekintettel – víziközmű-rendszerenként tizenöt éves időtávra gördülő fejlesztési 

tervet kell készíteni.  

A gördülő fejlesztési terv célja, hogy a víziközmű-szolgáltatási ágazat közművagyonának 

műszaki állapota megfelelő színvonalú legyen a víziközmű-szolgáltatás folyamatos és 

költséghatékony biztosításához.  

A terv két részből tevődik össze, a felújítási és pótlási tervrészt a víziközmű-szolgáltató, a 

beruházási tervrészt az ellátásért felelős készíti el és jóváhagyásra benyújtja minden év 

szeptember 30-ig a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz. 

 

Az új víziközmű létesítésére, vagy már meglévő víziközművön végzett – a tárgyi eszközök 

mennyiségének, kapacitásának bővülését vagy műszaki állapotának, funkciójának, 

üzembiztonságának javulását eredményező – korszerűsítési tevékenységeket a beruházási terv 

tartalmazza. 

A meglévő víziközművek és egyes tárgyi eszközök eredeti kapacitását, pontosságát teljesen 

vagy megközelítőleg visszaállító, vagy azokat pótló – de mennyiségi vagy minőségi többletet 

nem eredményező – tevékenységeket pedig a felújítási és pótlási terv tartalmazza. 

 

A víziközmű-szolgáltató TRV Zrt. elkészítette a ránézve kötelező érvényű felújítási és pótlási 

tervet, illetve az Önkormányzatra nézve kötelező érvényű beruházási tervrészt is. 

Az ellátásért felelős vagy a víziközmű-szolgáltató, aki nem minősül az adott víziközmű-

rendszerre vonatkozó felújítási és pótlási vagy beruházási tervrész benyújtására kötelezettnek, 

a tervrész tartalmára nézve véleményezési joggal rendelkezik. A véleményezésre 

tervrészenként 2022. szeptember 12. határnapig áll rendelkezésre idő. A határidőben közölt 

írásba foglalt vélemény a jóváhagyásra benyújtott tervrész mellékletét képezi. 
 

Fentiek alapján kérem a Képviselő-testületet a határozati javaslatban foglaltak elfogadására. 
 

Határozati javaslat:  
 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a víziközmű-szolgáltatásról szóló 

2011. évi CCIX. törvény 11. § alapján, Szerep 2023-2037 időszakra vonatkozó gördülő 

fejlesztési tervek ivóvíz és szennyvíz ágazatok, felújítási és pótlási, valamint beruházási 

tervrészét megismerte és az abban foglaltakat elfogadja. 

A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy az elfogadott gördülő fejlesztési tervek 

benyújtásra kerüljön a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Verő Tünde polgármester 

 

Szerep, 2022. szeptember 5. 

 

                    Verő Tünde s.k. 
         polgármester 



Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda és 

Mini Bölcsőde Intézményvezetőjétől 

Előterjesztés 

Munkahelyi és vendég étkezési térítési díjak összegének felülvizsgálatáról 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda és Mini Bölcsőde által ellátott, munkahelyi- és 

vendégétkeztetést igénybe vevők által fizetendő étkezési térítési díj összegének felülvizsgálatát, 

és módosítását kezdeményezem. A munkahelyi- és vendégétkeztetés esetében a fizetendő 

étkezési térítési díjak, legutóbb 2020 júliusában kerültek felülvizsgálatra. 

A jelenleg hatályos szabályozás szerint az alábbi térítési díjat fizetik, a munkahelyi —és 

vendégétkezést igénybevevők. 

 

Megnevezés Nyersanyag 

norma 
Rezsi Fizetendő nettó 

Vendég ebéd 299 234 533 

 

Az előző években és jelenleg is tapasztalható jelentős élelmiszer áremelések indokolják az eddig 

alkalmazott nyersanyagnormák átlagosan 30%-os emelését. 

 

Megnevezés Nyersanyag norma Rezsi Fizetendő nettó 

Vendé ebéd 389 304 693 

 

Kérem az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek. 

Határozati javaslat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a vendég ebédek térítési 

díjának felülvizsgálatáról szóló előterjesztést és úgy döntött, hogy 2022. október 10. napjától az 

alábbi térítési díjat állapítja meg: 

 

Megnevezés  Nyersanyagnorma Rezsi Fizetendő nettó 

Vendég ebéd  389 304 693 

 

A térítési díj az ÁFA-t nem tartalmazza. 

 

Határidó: 2022. október 10. 

Felelős: Kolozsiné Tóth Andrea intézményvezető 

 

Szerep, 2022. szeptember 5. 

Kolozsiné Tóth Andrea s.k. 

intézményvezető 



3. melléklet

Tervezett 

nettó költség

Tervezett 

időtáv

1. Nincs tervezett feladat
Sárrétudvari Nagyközség 

Önkormányzata
0 2023. január 2023. december rövid x

2. Nincs tervezett feladat
Biharnagybajom Község 

Önkormányzata
0 2023. január 2023. december rövid x

3. Nincs tervezett feladat Szerep Község Önkormányzata 0 2023. január 2023. december rövid x

4.

Szerep-Hosszúhát településrész vízhálózatának 

kiépítése, csatlakozás Sárrétudvari-Biharnagybajom-

Szerep víziközmű rendszerhez.

Szerep Község Önkormányzata 500 000 forráshiány 2024 2027 közép x x x x

Szerep-Hosszúhát településrész vízellátásnak biztosítása érdekében 

szükséges az ivóvízhálózat kiépítése és rácsatlakozás a meglévő 

Sárrétudvari-Biharnagybajom-Szerep ivóvízhálózatra.

Gerinc és bekötővezetékek kiépítése. Új feladat

5.
Szűrt víz tároló medence megkerülő vezetékének 

kiépítése

Sárrétudvari Nagyközség, 

Biharnagybajom Község, Szerep 

Község Önkormányzat

3 000 forráshiány 2024 2027 közép x x x x
A medencének jelenleg nincs megkerülő vezetéke, mely miatt a 

medence mosatása, karbantartása nem lehetséges.
Szűrt víz tároló medence megkerülő vezetékének kiépítése Nincs változás

6.
Távvezetékeken elhelyezett vízmérők távfelügyeleti 

rendszerének kialakítása

Biharnyagbajom és Szerep Község 

Önkormányzata
1 500 forráshiány 2024 2027 közép x x x x A mérési adatok rendszeres felügyeletének lehetősége

A települések ivóvízellátását mérő vízmérők távfelügyeleti 

rendszerrel történő kialakítása
Nincs változás

7. Távfelügyeleti rendszer kialakítása

Sárrétudvari Nagyközség, 

Biharnagybajom Község, Szerep 

Község Önkormányzat

9 000 forráshiány 2024 2027 közép x x x x
Az üzembiztonság növeléséhez szükséges a központi állandó felügyelet 

biztosítása.
Távfelügyeleti rendszer kialakítása Nincs változás

8. Szűrtvíz tárolás kapacitás bővítése

Sárrétudvari Nagyközség, 

Biharnagybajom Község, Szerep 

Község Önkormányzat

80 000 forráshiány 2024 2027 közép x x x x

A víziközmű rendszer 3 település ivóvízellátását biztosítja, jelenleg 

szinte teljes kihasználtsággal üzemel a vízkezelési technológia. Plusz 

szűrtvíz tárolási kapacitással az ellátás biztonsága növelhető.

Új 200 m3- es szűrtvíztároló létesítése. Új feladat

9.
Vízműtelep kapacitás bővítése, szűrőpár beépítésének 

tervezése, engedélyeztetése
igen

Sárrétudvari Nagyközség, 

Biharnagybajom Község, Szerep 

Község Önkormányzat

5 000 forráshiány 2024 2027 közép x x x x A vízkezelési technológia módosítása engedély köteles tevékenység. A szűrőpár beépítés tervezése és vízjogi engedélyezése Nincs változás

10. Vízműtelep kapacitás bővítése, szűrőpár beépítésével igen

Sárrétudvari Nagyközség, 

Biharnagybajom Község, Szerep 

Község Önkormányzat

150 000 forráshiány 2024 2027 közép x x x x

A víziközmű rendszer 3 település ivóvízellátását biztosítja, jelenleg 

szinte teljes kihasználtsággal üzemel a vízkezelési technológia, a 

kapacitás bővítése indokolt.

Vízműtelep kapacitás bővítése, szűrőpár beépítésével Nincs változás

11. Új kút fúrása

Sárrétudvari Nagyközség, 

Biharnagybajom Község, Szerep 

Község Önkormányzat

20 000 forráshiány 2024 2027 közép x x x x Ellátásbiztonság növelése
Új kút létesítése búvárszivattyúval, frkevenciaváltóval. Kút 

bekötése a vízműtelepre.
Új feladat

12.
Mosatóaknák kialakítása

Sárrétudvari 5 db;  Biharnagybajom 5 db;  Szerep 3 db

Sárrétudvari Nagyközség, 

Biharnagybajom Község, Szerep 

Község Önkormányzat

19 500 forráshiány 2028 2037 hosszú x x x x x x x x x x
A hatékony mechanikai hálózattisztítások érdekében mosatóaknák 

kialakítása

A településeken a hálózatmosatások hatékonysága érdekében 

mosatóaknák kialakítása 
Nincs változás

13. Komplex műszaki térinformatikai adatbázis létrehozása

Sárrétudvari Nagyközség, 

Biharnagybajom Község, Szerep 

Község Önkormányzat

8 000 forráshiány 2028 2037 hosszú x x x x x x x x x x
Hatékony költség takarékos munka végzéshez szükséges minél több 

pontos információ könnyű elérhetősége.
Komplex műszaki térinformatikai adatbázis létrehozása Nincs változás

Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem 

tekintetében [eFt]

Rendelkezésre álló források 

számszerűsített értéke a teljes ütem 

tekintetében [eFt]
I. ütem 0 0

II. ütem 768 500 0

III. ütem 27 500 0

Változás az előző GFT-hez viszonyítvaFeladat szükségességének indoklása Feladat műszaki leírása

Gördülő fejlesztési terv a 2023 - 2037 időszakra
BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

(eFt) 1

Víziközmű-rendszer kódja: **

Forrás megnevezése***

Megvalósítás időtartama
Fontossági 

sorrend
Beruházás megnevezése Vízjogi létesítési/elvi engedély száma

Az érintett ellátásért felelős(ök) 

megnevezése
3 4

*** amennyiben pénzügyi forrás az adott feladat elvégzésére nem áll rendelkezésre, ezt jelölni kell 

**** a megfelelő időtávot x-el kell jelölni

2 9Kezdés Befejezés

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni

** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

(rövid/közép/ho

sszú)

ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *

TISZAMENTI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK ZRT.

11-23940-1-003-01-00

A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint****

Víziközmű-szolgáltató megnevezése:

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:

12 13 14 15

Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: Ivóvíz

A Vksztv. 11.§ (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése: TISZAMENTI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK ZRT.

6 7 8 10 115
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TISZAMENTI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK ZRT. 

 

 

 

Gördülő Fejlesztési Terv 
SRU-IV 

víziközmű rendszerre 

2023-2037 

 

 
 

Ellátásért felelősök képviselője: Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata 

 

Ellátásért felelősök megnevezése: Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata 

 Biharnagybajom Község Önkormányzata 

 Szerep Község Önkormányzata 

 

 

 

Víziközmű-szolgáltató megnevezése: 

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 

5000 Szolnok, 

Kossuth Lajos út 5. 
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A Víziközmű-rendszer, ellátási terület bemutatása 
 

Víziközmű-rendszer megnevezése: SRU-IV 

 

A víziközmű-rendszer részei: Sárrétudvari vízmű, Sárrétudvari ivóvízhálózat, 

Biharnagybajom ivóvízhálózat, Szerep ivóvízhálózat 

 

 

 
A víziközmű-rendszer bemutatása; létesítmények, berendezések; 

állapotjellemzés: 
 

Sárrétudvari vízmű: 

A vízmű 1968-ban létesült, fellújítása 2015-ben történt ivóvízminőség-javító projekt 

keretében. A vízellátást 5 db mélyfúrású kút biztosítja. A vízmű kapacitása 1408 m3/d. A 

vízműtelep automatizált. Alkalmazott technológia: gáztalanítás, vas-mangán eltávolítás, 

ammónium mentesítés (törésponti klórozás, aktívszenes szűrés), arzénmentesítés. 

 

5 db mélyfúrású kút 

1 db 100 m3-es nyersvíztározó 

2 db reginjekt gáztalanító 

1 db 200 m3-es tisztavíz tározó 

3 db nyersvíz szivattyú 

1 db klórozó berendezés 

1 db vas.klorid adagoló berendezés 

4 db vas-mangán-arzénmentesítő szűrő 

2 db ammónium mentesítő szűrő 

4 db hálózati szivattyú 

3 db mikroszűrő 

1-1 db öblítő fúvó illetve kompresszor 

1 db ülepítő medence 
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A vízmű berendezései 2015-ben kerültek felújításra, beüzemelésre, állapota újszerű. 

 

Sárrétudvari ivóvízhálózat: 

Az ivóvízhálózatot 1968-ban kezdték kiépíteni jellemzően azbesztcement cső alkalmazásával. 

A későbbi bővítések során KM-PVC csőanyagot alkalmaztak. 

 

1062 fm NA50 ac gerincvezeték 

17822 fm NA80 ac gerincvezeték 

1843 fm NA80 KM-PVC gerincvezeték 

1570 fm NA100 ac gerincvezeték 

681 fm NA125 ac gerincvezeték 

218 fm NA150 KM-PVC gerincvezeték 

44 db közkifolyó 

69 db tűzcsap 

7 db mosatóakna 

 

A hálózat műszaki állapota megfelelő. 

 

 

 

 

Biharnagybajom ivóvízhálózat: 

Az ivóvízhálózatot 1968-ban kezdték kiépíteni jellemzően azbesztcement cső alkalmazásával. 

A későbbi bővítések során KM-PVC csőanyagot alkalmaztak. 

 

16575 fm NA80 ac gerincvezeték 

4387 fm NA80 KM-PVC gerincvezeték 

234 fm NA100 ac gerincvezeték 

1884 fm NA100 KM-PVC gerincvezeték 

209 fmD110 KPE gerincvezeték 

4847 fm NA150 KM-PVC távvezeték 

36 db közkifolyó 

83 db tűzcsap 

7 db mosatóakna 

 

A hálózat műszaki állapota megfelelő. 

 

Szerep ivóvízhálózat: 

Az ivóvízhálózatot 1968-ban kezdték kiépíteni jellemzően azbesztcement cső alkalmazásával. 

A későbbi bővítések során KM-PVC csőanyagot alkalmaztak. 

 

440 NA50 ac gerincvezeték 

9533 fm NA80 ac gerincvezeték 

285 fm NA80 KM-PVC gerincvezeték 

138 fm D90 KPE gerincvezeték 

2923 fm NA150 KM-PVC távvezeték 

19 db közkifolyó 

36 db tűzcsap 

4 db mosatóakna 
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A hálózat műszaki állapota megfelelő. 

 



3. melléklet

Tervezett 

nettó költség
Tervezett időtáv

1. Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok 35900/3115-11/2015.ált.
Sárrétudvari Nagyközség 

Önkormányzata
696 használati díj 2023. január 2023. december rövid x

2. Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok
Biharnagybajom Község 

Önkormányzata
594 használati díj 2023. január 2023. december rövid x

3. Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok Szerep Község Önkormányzata 242 használati díj 2023. január 2023. december rövid x

4. Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok
Sárrétudvari Nagyközség 

Önkormányzata
2 784 használati díj 2024 2027 közép x x x x

5. Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok
Biharnagybajom Község 

Önkormányzata
2 376 használati díj 2024 2027 közép x x x x

6. Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok Szerep Község Önkormányzata 968 használati díj 2024 2027 közép x x x x

7. Aktív szén töltet cseréje 2 db szűrőben nem
Sárrétudvari Nagyközség, 

Biharnagybajom Község, Szerep 
1 900 forráshiány 2024 2027 közép x x x x Az aktív szén töltet kimerülése miatt esedékessé válik a töltet csere. 2 db aktívszén adszorber töltetcsere, kb. 6 m3. aktív szénnel. Nincs változás

8.
Altalaj tűzcsap cseréje földfeletti tűzcsapra   

nem
Sárrétudvari Nagyközség, 

Biharnagybajom Község, Szerep 
33 000 forráshiány 2024 2027 közép x x x x

Altalaj tűzcsapok feltalálása táblázás esetén is problémás tud lenni. Jelenlegi 

tűzvédelmi előírások a földfeletti tűzcsapok létesítését engedélyezi, célszerű az 

Altalaj tűzcsap cseréje földfeletti tűzcsapra   

Sárrétudvari: 35 db; Biharnagybajom: 45 db; Szerep: 12 db
Nincs változás

9. 5. sz. víztermelő kút bekötővezetékének felújítása nem
Sárrétudvari, Szerep, 

Biharnagybajom Önkormányzata
46 000 forráshiány 2024 2027 közép x x x x A kút bekoötővezetékén gyakori a csőtörés. 900 m, NA150KM-PVC kútbekötő vezeték cseréje. Nincs változás

10. 5 db   termelő kút szükség szerinti felújítása nem

Sárrétudvari Nagyközség, 

Biharnagybajom Község, Szerep 

Község Önkormányzata

13 000 forráshiány 2024 2027 közép x x x x A kutak vízhozama csökken A   kútaknák vízzáróvá tétele, vízhozam visszaállítása Nincs változás

11. 5 db víztermelő kút gépészetének felújítása (búvárszivattyú nélkül) nem
Sárrétudvari, Szerep, 

Biharnagybajom Önkormányzata
13 000 forráshiány 2024 2027 közép x x x x

Ivóvízminőségjavító Program során a kutaknak  csak a kút vízmérők cseréje 

történt meg. 

A  kutak gépészeti felújítása (kútfejek, tolózárak, szellőzők, 

csövezések....)
Nincs változás

12. Hoganyzott acél anyagú bekötővezeték cseréje nem

Sárrétudvari Nagyközség, 

Biharnagybajom Község, Szerep 

Község Önkormányzata

37 000 forráshiány 2024 2027 közép x x x x
A bekötő vezetékek régi horganyzott csövek, amelyeket KPE vezetékre szükséges 

cserélni, a meghibásodások csökkentése miatt.

Hoganyzott acél anyagú bekötővezeték cseréje 

Sárrétudvari: 70 db; Biharnagybajom: 70 db; Szerep: 15 db
Nincs változás

13.
AC anyagú ivóvíz gerincvezeték rekonstrukciója 

Kölcsey utca
nem

Sárrétudvari Nagyközség 

Önkormányzata
60 000 forráshiány 2024 2027 közép x x x x

A jelenlegi AC vezetékszakaszon egyre több  esetben fordulnak elő váratlanul 

csőtörések, repedések, ezért új KPE anyagú gerincvezeték kiépítésével a 

meghibásodások száma csökkenthető, megszüntethető.

Gerincvezeték rekonstrukciója Kölcsey utca: Vízműtelep előtt NA 

125 ac.ny -230 m  ivóvíz , Zrínyi u. – Rákóczi u. között NA 100 ac.ny 

- 260 m, Rácz B. u. – Nagy u. között NA 80 ac.ny - 100 m

Nincs változás

14. Szakaszoló tolózárak cseréje        nem

Sárrétudvari Nagyközség, 

Biharnagybajom Község, Szerep 

Község Önkormányzata

11 000 forráshiány 2024 2027 közép x x x x
A korábban beépített tolózárak már elhasználódtak, illetve folyamatosan javítani 

szükséges

A régi tolózár kibontását követően új tolózárak kerülnek 

beépítésre.
Nincs változás

15. Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok
Sárrétudvari Nagyközség 

Önkormányzata
6 960 használati díj 2028 2037 hosszú x x x x x x x x x x

16. Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok
Biharnagybajom Község 

Önkormányzata
5 940 használati díj 2028 2037 hosszú x x x x x x x x x x

17. Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok Szerep Község Önkormányzata 2 420 használati díj 2028 2037 hosszú x x x x x x x x x x

18.
Hoganyzott acél anyagú bekötővezeték cseréje 

nem

Sárrétudvari Nagyközség, 

Biharnagybajom Község, Szerep 

Község Önkormányzata

163 500 forráshiány 2028 2037 hosszú x x x x x x x x x x
A bekötő vezetékek régi horganyzott csövek, amelyeket KPE vezetékre szükséges 

cserélni, a meghibásodások csökkentése miatt.

Hoganyzott acél anyagú bekötővezeték cseréje 

Sárrétudvari: 630 db; Biharnagybajom: 530 db; Szerep: 275 db
Nincs változás

19.
Szakaszoló tolózárak cseréje        

nem

Sárrétudvari Nagyközség, 

Biharnagybajom Község, Szerep 

Község Önkormányzata

9 000 forráshiány 2028 2037 hosszú x x x x x x x x x x
A korábban beépített tolózárak már elhasználódtak, illetve folyamatosan javítani 

szükséges

A régi tolózár kibontását követően új tolózárak kerülnek 

beépítésre.
Nincs változás

20. AC anyagú ivóvíz gerincvezeték rekonstrukciója nem
Sárrétudvari Nagyközség 

Önkormányzata
552 500 forráshiány 2028 2037 hosszú x x x x x x x x x x

A jelenlegi AC vezetékszakaszon egyre több  esetben fordulnak elő váratlanul 

csőtörések, repedések, ezért új KPE anyagú gerincvezeték kiépítésével a 

meghibásodások száma csökkenthető, megszüntethető.

AC anyagú ivóvíz gerincvezeték rekonstrukciója NA 80, NA 100 

mm-es vezetékeken - 14120 m                                              Kossuth 

u.: NA 100  - 2500 m; 

Kossuth u. (Kölcsey u. – Jókai u. között): NA 125 - 660 m;  Kossuth 

u (Kölcsey u. – Vörösmarty u. között): NA 80 - 600 m  

József A. u (Kossuth u. – Rákóczi u. között): NA 100  - 360 m

József A. u (Rákóczi u. – Radnóti u. között): NA 80  - 260 m       

Rákóczi u. (Kölcsey u. – József A. u. között)NA 100 - 380 m   

Széchenyi u.:NA 80 ac.ny - 770 m                                                     

Jókai M. u.: NA 80 ac.ny - 700 m                                               Erzsébet 

u. (Dózsa Gy. u. – Kossuth u. között)NA 80  - 510 m            

Nincs változás

21. AC anyagú ivóvíz gerincvezeték rekonstrukciója nem Szerep Község Önkormányzata 230 900 forráshiány 2028 2037 hosszú x x x x x x x x x x

A jelenlegi AC vezetékszakaszon egyre több  esetben fordulnak elő váratlanul 

csőtörések, repedések, ezért új KPE anyagú gerincvezeték kiépítésével a 

meghibásodások száma csökkenthető, megszüntethető.

AC anyagú ivóvíz gerincvezeték rekonstrukciója NA 80, NA 100 

mm-es vezetékeken - 7270 m                                                 Vasút u.: 

NA 80 - 360 m                                                                                 Rácz B. 

u.: NA 80  - 1040 m                                                                     Nagy 

u.NA 80  - 910 m                                                                           Kossuth 

u.  (Alkotmány u. – Sallai u. között)NA 80  - 290 m

Nincs változás

22. AC anyagú ivóvíz gerincvezeték rekonstrukciója nem
Biharnagybajom Község 

Önkormányzata
401 000 forráshiány 2028 2037 hosszú x x x x x x x x x x

A jelenlegi AC vezetékszakaszon egyre több  esetben fordulnak elő váratlanul 

csőtörések, repedések, ezért új KPE anyagú gerincvezeték kiépítésével a 

meghibásodások száma csökkenthető, megszüntethető.

AC anyagú ivóvíz gerincvezeték rekonstrukciója NA 80, NA 100 

mm-es vezetékeken - 12060 m                                                 Rákóczi 

u. (Széchenyi u. – Arany J. u. között)NA 100 - 910 m Kossuth u. 

(Széchenyi u. – István király u. között)NA 100  - 1470 m                                                                                                       

Széchenyi u (Rákóczi u. – Bercsényi u. között)NA 100 - 560 m  

Baross u. – Petőfi S. u. – Esze T. u. NA 100  - 930 m                                  

Bethlen G. u.:NA 100 - 880 m

Nincs változás

Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében [eFt]

Rendelkezésre álló források 

számszerűsített értéke a teljes 

ütem tekintetében [eFt]

I. ütem 1 532 1 532

II. ütem 221 028 6 128

III. ütem 1 372 220 15 320

Használati díj: eFt

Sárrétudvari: 696

Biharnagybajom: 594

Szerep: 242

1532

Változás az előző GFT-hez viszonyítvaFeladat szükségességének indoklása Feladat műszaki leírása

Gördülő fejlesztési terv a 2023 - 2037  időszakra
FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

(eFt) 1

Víziközmű-rendszer kódja: **

Forrás megnevezése***

Megvalósítás időtartama
Fontossági 

sorrend
Felújítás és pótlás megnevezése

Vízjogi 

üzemeltetési/fennmaradási 

engedély száma

Az érintett ellátásért felelős(ök) 

megnevezése
3 4

*** amennyiben pénzügyi forrás az adott feladat elvégzésére nem áll rendelkezésre, ezt jelölni kell "forráshiány" 

**** a megfelelő időtávot x-el kell jelölni

2 9Kezdés Befejezés

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni

** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

(rövid/közép/ho

sszú)

ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *

TISZAMENTI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK ZRT.

11-23940-1-003-01-00

A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint****

Víziközmű-szolgáltató megnevezése:

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:

12 13 14 15

Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: Ivóvíz

A Vksztv. 11.§ (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése: Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata

6 7 8 10 115


